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Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen 

• Die Liste der Technischen Baubestimmungen enthält technische Regeln für die Planung, 

Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile.  

• Technische Baubestimmungen sind nach §3 Abs. 3 MBO allgemein verbindlich. 

• Die Anlagen in der Liste gehören zum Inhalt der Technischen Baubestimmungen. 

•  Anlage 2.3/5 zur Anwendung von DIN 4102-4 
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Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen 

• Anlage 2.3/5 zu Eurocode 2 Teil 1-2 „Tragwerksbemessung für den Brandfall“: 

Die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4 und -22 sind zusätzlich zu beachten, sofern die 

Eurocodes dazu keine Angaben enthalten. 
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Material 

DIN EN 1992-1-2:2010 DIN 4102-4:1994 

qcr [°C] Da [mm] crit T [°C] Du [mm] 

Betonstahl 500 0 500 0 

Spannstahl (Stäbe) 400 10 400 10 

Spannstahl (Drähte und Litzen) 350 15 350 15 

Inhalt von Eurocode 2 Teil 1-2 und DIN 4102-4 

Bemessungskurven für die kritische Temperatur von Betonstahl und Spannstahl 
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Inhalt von Eurocode 2 Teil 1-2 und DIN 4102-4 
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Konsolen 

F-Klassen R-Klassen 

Inhalt von Eurocode 2 Teil 1-2 und DIN 4102-4 

Stützen 

Brandschutzbemessung – Eurocode und/oder DIN 4102-4 

8 

Feuerwiderstandsklassen 

• F- und R(EI)-Klassen beruhen auf unterschiedlichen Prüf- und Klassifizierungsnormen.  

• Bauaufsichtliche Anforderungen werden sowohl mit F- als auch mit R(EI)-Klassifizierungen erfüllt. 

Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen 

Bauaufsichtliche 

Anforderung 

Tragende Bauteile  

ohne Raumabschluss 

Tragende Bauteile  

mit Raumabschluss 

feuerhemmend R 30 

F 30 

REI 30 

F 30 

hochfeuerhemmend R 60 

F 60 

REI 60 

F 60 

feuerbeständig R 90 

F 90 

REI 90 

F 90 
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Die Feuerwiderstandsdauer eines Bauteils hängt von folgenden Einflüssen ab: 

• Brandbeanspruchung, 

• verwendeter Baustoff, 

• Bauteilabmessungen, 

• statisches System, 

• Ausnutzungsgrad infolge äußerer Lasten, 

• bauliche Durchbildung (Anschlüsse, Auflager, Fugen), 

• Anordnung von Bekleidungen. 

Zu den letzten beiden Punkten enthält der „heiße“ Eurocode 2 kaum Aussagen. 

Grundlagen der Brandschutzbemessung 
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• Fugen müssen mit den Brandschutz-Kriterien der verbundenen Bauteile übereinstimmen. 

• Fugenbreite und -tiefe sollten folgende Werte nicht überschreiten: 

Fugen nach Eurocode 2 Teil 1-2 

• Andernfalls sind Brandversuche erforderlich. 
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Fugen und Anschlüsse nach E DIN 4102-4:2014 

Geschlossene Fugen 

„Offene“ Fugen 

Balken-/Deckenauflager 

Fugen zwischen Rippendecken 
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Fugen und Anschlüsse von Brandwänden nach E DIN 4102-4:2014 

Brandwände werden in getrennten Baustoff-Abschnitten behandelt. 

Mindestabmessungen: 

• 120 mm für eine bewehrte, nichttragende Wand, 

• 140 mm für eine bewehrte, tragende Wand, 

• 200 mm für eine unbewehrte Wand, 

• Achsabstand der Bewehrung einer tragenden Wand ≥ 25 mm 

Brandwände nach Eurocode 2 Teil 1-2 
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• Der erforderliche Feuerwiderstand kann auch durch Schutzschichten erreicht werden. 

• Eigenschaften und Verhalten der Schutzschichten sind durch Brandversuche zu ermitteln. 

Putzbekleidungen nach E DIN 4102-4:2014 

Schutzschichten nach Eurocode 2 Teil 1-2 
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Artikel 1 

Die im Anhang aufgeführten Materialien werden in die Klassen A1 

und A1FL („kein Beitrag zum Brand“) eingestuft. 

Eine Prüfung des Brandverhaltens dieser Materialien und 

Produkte ist nicht erforderlich. 

Artikel 2 

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet. 

Abgeschlossene CWFT-Vorgänge unter:  

www.dibt.de → Geschäftsfelder → DIBt in Europa → Kommission → Brandschutz 

Entscheidung der 

Europäischen Kommission 

96/603/EG 

Brandverhalten von Beton 
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• Der Eurocode 2 bietet mehrere Möglichkeiten für die Heißbemessung an. 

• Die tabellarischen Daten des Eurocode 2 liefern Werte auf der sicheren Seite. 

• Der Eurocode 2 behandelt die Bemessung der wesentlichen Bauteile. 

• Verbindungen und Fugen zwischen den Bauteilen sind in DIN 4102-4 enthalten. 

• Insbesondere für Fertigteilkonstruktionen ist der technische Inhalt von DIN 4102-4 von Bedeutung. 

• Die neue Fassung der DIN 4102-4 wird voraussichtlich 2015 veröffentlicht. 

Fazit und Ausblick 
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FDB-Merkblatt über Brandschutzanforderungen von Betonfertigteilen 

FDB-Merkblatt über 

Brandschutzanforderungen von 

Betonfertigteilen 

(erhältlich unter  

www.fdb-fertigteilbau.de) 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.  
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