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Olympiazentrum Kiel-Schilksee 

Kiel Schilksee: 

54° 25‘ 19“ N, 10° 10‘ 21“ O 

Schilksee 
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Olympiazentrum Kiel-Schilksee 

Historische Entwicklung zum Olympiastützpunkt und Leistungszentrum 

 

 

• 08.12.1965:  Kiel bewirbt sich für die Austragung 

  der olympischen Segelwettbewerbe 

• 26.04.1967: Vergabe der XX. Olympischen 

  Sommerspiele nach München 

• 30.06.1969:  1. Spatenstich für das 

  Olympiazentrum Kiel – Schilksee 

• 28.08.1972: Eröffnung der Olympischen Spiele 
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Olympiazentrum Kiel-Schilksee 

Modellfoto Entwurf 

Architekten Storch und Ehlers 1969 
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Olympiazentrum Kiel-Schilksee 
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Olympiazentrum Kiel-Schilksee 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Olympiazentrum_Schilksee.jpg&filetimestamp=20091019120057
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Olympiazentrum Kiel-Schilksee 

Situation 2006 

Kühne Ideen sind Erfahrungssache WTM ENGINEERS 

Frischer Wind am  

Fliegenden Holländer 
Instandsetzung der Olympiabauten in  

Kiel-Schilksee 

 

 
Dr. – Ing.  Stefan Ehmann 

Dipl. – Ing. Arnd Babendererde 
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Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 

Provisorien zur Ableitung von eindringendem Wasser 
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Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 

Unzureichende Plattenbelagsdicke für frei bewitterte Außenflächen 

• Überbeanspruchung bei Befahrung durch Fahrzeuge / Sonderlasten 

• Keine geeignete Ableitung des Oberflächenwassers 

• Unzureichende Betonüberdeckung 
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Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 

Schadensursache - Wasserableitung 

• Unzureichendes Gefälle, zugesinterte Abläufe,  

• Permanent „getränkte“ Umgebungsbedingungen des Belages 

• Auffrieren, Plattenbrüche durch Frosteinwirkung 
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Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 

Schadensursache - Bauteilandichtung 

• Hinterläufigkeit wegen unzureichender Abdichtungs-Anschlußhöhe 

• Hinterläufigkeit wegen fehlender Flankenhaftung der Fugenversiegelung 

• Hinterläufigkeit wegen fehlender Klemmblechverwahrung 
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Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 

Schadensursache - Bauwerksfugen 

• Bewegungsfuge an Belagstiefpunkt sowie orthogonal zu Fließrichtung 

• Planmäßig fünf Abdichtungslagen / „Überlappungspakete“ bei Stößen 
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Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 

Schadensursache – Instandsetzung 

• Dampfdichtes Abdichten integrierter Lisenen und Tropfmulden 

» Rückwärtige Durchfeuchtung und Stauwasserbildung 
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Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 

Rückbau des Ortbetonbelages 
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Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 

Provisorien für die Aufrechterhaltung des Betriebes 



10 

Einbau der vorkonfektionierten Bewegungsfugenbänder 
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Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 
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Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 

Dichtheitsprüfung mittels Wasserprobe 
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21 Frischer Wind am Fliegenden Holländer; DAfStb Nov. 2014 

Instandsetzung Promenade 2006 bis 2010 

Fertigstellung in drei Bauabschnitten zwischen 2007 und 2010 

Betoninstandsetzung der 

Rundstützen 
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Betoninstandsetzung der Rundstützen 

Stützenfußbereiche mit ausgeprägten 

Betonschäden 
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Betoninstandsetzung der Rundstützen 

Hydraulikpressen zur Abfangung der Lasten 

aus Wandscheiben 



13 
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Betoninstandsetzung der Rundstützen 

Stütze nach Abtrag der chloridbelasteten 

Bereiche der Betonrandzone 
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Betoninstandsetzung der Rundstützen 

Doppelstütze mit durchgehender Bauwerksfuge 

nach dem Rückbau des schadhaften Gefüges 

und Betonstahlbehandlung 
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Betoninstandsetzung der Rundstützen 

Sichtbetonschalung und Einbau des 

Betonersatzsystems 
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Betoninstandsetzung der Rundstützen 

Instandgesetzte Rundstütze mit 

Oberflächenschutzsystem und Einbindung  

in das Flächenabdichtungssystem 



15 

Instandsetzung Sielleitungen 
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Instandsetzung Sielleitungen 

Sommer 2007 

• Komplettausfall „Hauptvorflutleitung Schmutzwasser“  

unterhalb der Bootshalle Nord 

 

Hohlraum und Rohreinbruch Sondieröffnung in der Bootshalle 
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Instandsetzung Sielleitungen 

Schadensbilder Schadensbilder 

• Konsolidierung des aufgefüllten 

Baugrunds 

• Hohlraumbildung 

• Defekte Rohrabhängungen 

• Lageabweichungen und Rohrschäden 
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Instandsetzung Sielleitungen 

Instandsetzung Bergmännische Arbeiten 

• Einsatz eines Erdsaugers zur 

Förderung von 350m³ Boden 

unterhalb der Bootshalle Nord 
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Instandsetzung Sielleitungen 

Bergmännische Arbeiten 

• Arbeitsraumfreilegung 

 

Konsolidierung des Spülsandes um ca.15 cm,  

Arbeiten unterhalb der Bodenplatte 
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Instandsetzung Sielleitungen 

Abgehängte Rohrleitungen 

 

Erneuerung von 95 m Rohrleitungen im bergmännisch hergestellten 

Raum, abgehängt unter der Sohlplatte 
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Aktuelle Aufgaben 
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36 Frischer Wind am Fliegenden Holländer; DAfStb Nov. 2014 

Aktuelle Aufgaben 

1. Schwimmhalle: Sportbecken, Lehrbecken 
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Aktuelle Aufgaben 

1. Schwimmhalle: Sportbecken, Lehrbecken 
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Aktuelle Aufgaben 

2. Schwimmhalle: Durchfeuchtung unterhalb der Nassräume 
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Aktuelle Aufgaben 

2. Schwimmhalle: Durchfeuchtung unterhalb der Nassräume 
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Aktuelle Aufgaben 

3. Schwimmhalle: 3-m Sprungturm 
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Aktuelle Aufgaben 

3. Schwimmhalle: 3-m Sprungturm 
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